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Підпис№ док. Дата
Змін.

Кіл.
Аркуш

Стадія Аркуш Аркушів

Перевірив

Розробив

ГАП

Н. контроль

Семиног

39-18-ДТП

Детальний план території загальною площею 8,1446 га по вул. Гастелло 4а та 3

в м. Мена Чернігівської області для будівництва елеватору

(комплексу для сушіння та зберігання зернових культур )

Травка В.А.

ПП фірма «Майстерня

архітектора Травки В .А.»

м. Чернігів

-  дороги з ґрунтовим покриттям

-  існуюча забудова

-  водозабірна свердловина

КН

-  межа ділянки проектування

-  межа м. Мена

-  комплектна трансформаторна підстанція проект .

4

5

6

1 2

3

7

9

8

-  основний в'їзд-виїзд на територію підприємства

-  другорядні в'їзд-виїзд на територію підприємства

-  водонапірна вежа

7

-  будівлі та споруди

Умовні позначення:

-  будівлі під знесення

-  комплектна трансформаторна підстанція існ .

-  огорожа території з воротами

-  газон

-  покриття ФЕМ

-  асфальтобетонне покриття

-  дерева

-  кущі

ПРИМІТКИ:

1. Дійсне креслення розроблене на підставі топографічної зйомки .

2. Експлікацію будівель і споруд, а також відомість майданчиків див. на акр. ДТП-4.

План інженерних мереж та споруд .

М 1:1000

Вп

-  питний водопровід проект.

ПГ

-  пожежний гідрант проект.

Кк

- господарчо-побутова каналізація проект.

К2

- дощова каналізація проект.

Д-1 - дожеприймальний колодязь проект.

- колодязі на мережі проект.

Розробив Юрченко

Розробив Грачова

-  кабельна лінія електропостачання напругою 0,4 кВ проект.Wк0.4

0.4кВ

10кВ

-  повітряна лінія електропостачання напругою 10 кВ існ.

-  повітряна лінія електропостачання напругою 0,4 кВ існ.

-  кабельна лінія електропостачання напругою 10 кВ проект.Wк10

V - кабельна телефонна лінія існ.
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-  повітряна лінія електропостачання напругою 0,4 кВ проект.
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Місце підключення

уточнити на наступних

стадіях проектування

- кабельна телефонна лінія проект.
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Місце підключення

уточнити на наступних

стадіях проектування
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 - газопровід середнього тиску(існ)
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Місце підключення

уточнити на наступних

стадіях проектування

 - газопровід середнього тиску

 - газопровід низкого тиску
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- господарчо-побутова каналізація існ.

В
-  питний водопровід існ.

К

В

п

В

п


